
 
 
Zamawiający: 
Gmina Sędziszów 
ul. Dworcowa 20 
28-340 Sędziszów 
 
RDG.EO.271.3.2016 

Sędziszów dn. 16.02.2016r. 
 

Informacja dla Wykonawców 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie: „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów” realizowanego w ramach Projektu 
pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach 
prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” współfinansowanego ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
 
W odpowiedzi na pytania Wykonawców poniżej przekazujemy stosowne wyjaśnienia: 

 
Pytanie 33: 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pocztą odpowiedzi na pytania udzielone przez Państwa w 
postępowaniu przetargowym na „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu 
LED na terenie Gminy Sędziszów”.  
Na pytanie 9 dotyczące określenia dokładnej temperatury barwowej oprawy: 3500 czy 5000K 
udzielono odpowiedzi, że temperatura barwowa oprawy to 5000K.  
Z zapisów w SIWZ, rozdz. III, pkt. 4.1.1./5 „Temperatura barwowa 3500/5000K, współczynnik 
oddawania barw Ra>70” wynikało jednoznacznie, że Zamawiający myśli o zakresie 
temperaturowym w przedziale 3500-5000K. Taki zapis był całkowicie logiczny i pokrywał się z 
zapisami Polskiej Normy, według której muszą być opisane wymagane parametry techniczne dla 
sprzętu oferowanego w publicznym przetargu.  
Jednak udzielona odpowiedź, zamiast rozszerzać zakres dostawców, zawęża znacznie ilość 
producentów opraw drogowych, którzy mogą oferować swoje wyroby w tym postępowaniu. 
Zgodnie z zapisami normy PN-EN12464 „Światło i oświetlenie” wprowadzono trzy grupy barwy 
światła. 
ciepły – poniżej 3300 K 
neutralny – od 3300 do 5300K 
chłodny – powyżej 5300K 
Uważamy, że Zamawiający całkowicie nieświadomie określił tylko jedną wartość temperatury 
barwowej na poziomie 5000K (barwa neutralna światła).  
Prosimy o dopuszczenie do zastosowania opraw o neutralnej temperaturze barwowej źródeł 
LED, tj. w zakresie 3300K-5300K lub o zawężenie tego wymogu do zakresu o którym już 
pisano w SIWZ tj. 3500K-5000K. 
Podanie dopuszczalnego zakresu zgodnie z parametrami określonymi w Polskich i Europejskich 
Normach, pozwoli zachować zasady uczciwej konkurencji, których spełnienie jest podstawowym 
obowiązkiem Zamawiającego.  
Zgodnie z SIWZ oraz art. 27 ust. 2 ustawy PZP proszę o potwierdzenie otrzymania zapytania 
wysłanego 08.02.2016r. 
Odpowiedź: 
Obowiązujący jest zapis w SIWZ Rozdział III ust.4.1. punkt. 4.1.1.podpunkt 5).    

Temperatura barwowa 3500o  /5000o K, współczynnik oddawania barw Ra70. 



 
 
Powyższe odpowiedzi na pytania stają się częścią SIWZ wraz z załącznikami wiążącą dla 
Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas 
sporządzania ofert w tym wypełniania załączników i druków. 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 
2015, poz. 2164)  Zamawiający przekazując oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczna, żąda potwierdzenia tych dokumentów. Wobec powyższego, 
Zamawiający oczekuje odwrotnego potwierdzenia przyjęcia niniejszego pisma na numer faksu:         
(41) 3811131 lub e-mail: um@sedziszow.pl  


